Rhelin-Ruhr Feuerstitten Prifstelle « Im Lipperfeld 34 b + 46047 Oberhausen ?' -1 R RF
< Profstefle nach Bauproduktemerordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625 & .
o P-I’ﬂﬁal:fﬂl-' nach DIN EN ISOEC 17025:2005, DAKKS Nr. D-PLAT727.01-00 k.. —‘d

< Prof-, Uberwachungs- und Zerificierungssielie nach LBO, Kennziffer: NFRW 15 Rhein-Ruhr Feuerstatien Profsiclle
+ Priif-, Uberwachungs- und Pertifizisrungsstelle im bavaufsichtichen Zulassungsverfahren

< DIN CERTCO Pritstelle, Kennzitfer: PL139

(( DAKKS
Drursrhs
)
CHL-1F P00
Priifgutachten Nr. RRF - ITT 16 4316-1
Zusammenfassung der Prifergebnisse
Art des Frining DIN EN 303-5:2012
(Priifung nach}):
Erfiillte Anforderungen: 1. und 2. Stufe der 1. BimSchV Deutschlands
Klassen 3 bis 5 der EN 303-5:2012 (siche folgende Seite)
Hersteller: Bulg Frank Topnik GmbH
Werkstr. 6, D - 45739 Qer-Erkenschwick
Gegenstand der Priffung:  Heizkessel nach DIN EN 303-5
Bulg Duni Plus Perfekt
Bulg Duni Perfekt
Priifergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Prifbrennstoffen alle

Anforderungen der o. g. Europaischen Norm sowie den aufgefihrten
Verordnungen erfdllt. Die Prifergebnisse werden auf Seile 2 dieses
Prafgutachtens aufgefihrt.

Dieses Dokument ersetzt das Profgutachten Nr. RRF - ITT 16 4316 vom 16. September 2016.
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Oberhausen, 19.09.2016 . + 5. Maller)

{Ont und Datum) (Stempel und/Unterschrift des Prifstellenleiters)
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